
・自立運転機能を使用することでソーラーパネルにて発電された電気をパワコンの制御電源として出

来るため、専用のコンセントを介して電気を供給できるシステム。

※コンセントの容量や曇り等考慮して20(A)のブレーカーとした。
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・外部電源から校舎内電源を供給

・太陽光発電で発電した電気は校舎内電源

の補助として使用

・パワーコンディショナー(以下パワコン)

の制御電源は外部電源より供給

≪通常時：外部電源供給≫

【現状】

【屋 上】

【ソーラーパネル】

【変電室】
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・外部電源がなくなることで、パワコンの

制御電源も無くなり、ソーラーパネルにて

発電した電気も使用できないため、学校内

全停電となる。

≪停電時≫
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【凡例】

:交流１００(v)
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